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Posteingang

Gesuch um Plangenehmigung (TD4)

Schalt- und Transformatorenstation, Unterwerk

9=171635,1

Betriebsinhaberin Gesuchstellerin

Firma Centralschweizerische Kraftwerke AG Firma Centralschweizerische Kraftwerke AG

Abteilung Netzservices Abteilung Netzservices

Strasse Taschmattstrasse 4 Strasse Taschmattstrasse 4

PLZ/Ort 6015 Luzern PLZ/Ort 6015 Luzern

Kontaktperson Kontaktperson

Name/Vorname Meyer Edith Name/Vorname Kiinzli Maik

Telefon 041249 66 24 Telefon 041249 56 95

E-Mail edith.meyer@ckw.ch E-Mail Maik.Kuenzli@ckw.ch

Rechnungsadresse Eingabe fiir

[] Betriebsinhaberin XI Neubau

[] Gesuchstellerin [] Anderung der Vorlage Nr.

XI Andere; Name und Adresse: [] Ersatz der Vorlage Nr.
Centralschweizerische Kraftwerke AG [] Ausfiihrung nach Normvorlage Nr.
Kreditorenbuchhaltung [] Provisorium/Betriebsdauer bis
Postfach [] Station dient der Stromversorge fiir eine eidgendssisch
6002 Luzern konzessionierte Seilbahnanlage

Anlagenname: INr.:

Name/Bezeichnung der Anlage
TS Inwil-Unter Pfaffwil 6

Projektbeschreibung (siehe Art. 2VPeA)

Die bestehenden drei Transformatorenstationen sollen demontiert werden und eine neue Transformatorenstation zentral am Gebéude
Unter Pfaffwil 6 erstellt werden. Die 20kV-Freileitung Inwil-
zwischen der TS-Mattmannhof und TS-Ziegelei Kérbligen mit neuen 20kV Kabelleitungen in den Ring genommen werden.
Ab der neuen TS sollen alle bisherigen Kunden der drei demontierten TS wieder angeschlossen werden

Schweizer Landeskoordinaten
LV 95: y 2671766/ x 1220406

Pfaffwil soll komplett demontiert und die neue TS Inwil-Unter Pfaffwil 6

PLZ Ort Pol. Gemeinde Kt.

6034 Inwil 6034 Inwil Luzemn

Art der Anlage Massnahmen beziiglich NIS

[] Maststation Sind Massnahmen zur Einhaltung der NISV nétig?

XI Transformatorenstation [1 Ja; wenn ja, welche? X Nein
[] Schaltstation [ Abschirmung

] Unterwerk [[] Strombegrenzung

[]  Gleichrichterstation [] Baul. Massnahmen/Absperrung/Zutrittsbeschrankung
] Andere: [] Andere:

[] Ausnahmebewilligung gemass NISV notwendig

Aufstellungsort

Aufstellung > 1000 m .M [0 Ja X Nein

[ Freistehend
Angebaut an Gebaude
[]  In Wohnhaus integriert

Ausfiihrungsart Gebdude/Anlage

Beton
Gemauert
Metall
Andere:
Freiluftanlage

DOO0X




Seite 2/4

Schalt- und Transformatorenstation, Unterwerk
] Inanderem Geb&ude integriert
] Andere:
1. Aligemeine Angaben
Thermischer Grenzstrom (gemass NISV) auf Unterspannungs-Sammelschienen: 909 A
Maximaler einpoliger Erdfehlerstrom: ’ 100 A
SF¢ vorhanden X Ja [] Nein Gesamtmenge in der Anlage: 2.4kg
Druckentlastung; getroffene Massnahmen um Stérlichtbogenfall zu beherrschen: Nach unten in den Kabelkeller
2. Schaltanlage 1. 2. 3.
Hersteller ALSTOM
Typ FBA
Nennspannung [kV] 24
Betriebsspannung [kV] 20
Offene Anlage [JJa X Nein [JJa [ Nein [1Ja [ Nein
Metallgekapselt (EN 62271-200) X Ja ] Nein []Ja ] Nein []Ja [J Nein
Stérlichtbogenqualifikation X Ja [ Nein Ja [ Nein [1Ja [] Nein
- Falls ja, welche? |[EC-EN 62271-200
VDE 0671-200
Anzahl Zellen, Felder: 3
Anzahl Schalt-, Schutzelemente
- Leistungsschalter
- Lasttrenner 3
- Trenner
- Feld mit Sicherungen 1
- Messzellen
- Andere
Schnellerder pro Leitungsabgang X Ja ] Nein []Ja [] Nein [JJa [] Nein
3. Transformatoren 1 3 4, 5 6.
Scheinleistung [kVA] 400
Oberspannung [kV] 20
Unterspannung [kV] 04
Andere Spannungen [kV]
Ausfithrung
- Ol/Menge ka] /310 L1/ L1/ L1/ L1/ L1/
- Trocken ] ] ] ] ] ]
- Andere, welche? i ! L3 0, 0, L], L],
- Strahlungsreduziert 1Ja HRE [JJa [Ja [JJa [Ja
- Anschliisse beriihrungssicher [1Ja HRE HRE [ya HRE [JJa
Schlankheitsgrad geméss ESTI-Richtlinie | 2.224
Nr. 248 Pkt. 4.1
4. Gewiasserschutz (Karten siehe kantonales Geoinformationssystem GIS)
4a) Grundwasser 4c) Wassergefahrdeten Flissigkeiten
In Grundwasserschutzzone S1 1 [JJa [XINein  Anlagenteile enthalten
In Grundwasserschutzzone S2 1.2) [JJa X Nein wassergefahrdende Fliissigkeiten [RE! Nein
In Grundwasserschutzzone S3 [JJa [X Nein Falls ja: Die Empfehlungen des VSE lber den Schutz der Gewasser
In Grundwasserschutzareal 1) [1Ja Nein bei Erstellung und Betrieb von elektrischen Anlagen werden
In Gewasserschutzbereich Ay Ja [INein eingehalten. Ja ] Nein
Falls andere, welche?
4b) Querung von Oberflachengewasser ") Gewasserschutzverordnung beachten
Oberirdischem Fliessgewasser 3 [dJa X Nein 2 inkl. unbestimmte oder provisorische Grundwasserschutzzonen
Unterirdisch/eingedoltem Fliessgew.  [1Ja  [X] Nein 3 horizontalen und vertikalen Abstand angeben (Querprofil beilegen)

Version 01.03.16/Kp




Schalt- und Transformatorenstation, Unterwerk
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5. Storfallvorsorge

Gesamtmenge Isolierdl in der Anlage 20000 kg
{iberschritten: [JJa X Nein

Falls Ja: Uberschreitung der Stoff-Mengenschwelle
gemass BAFU-Publikation UV-0611 (siehe auch
Mengenschwellenrechner) [1Ja []Nein

6. Erdbebensicherheit

Die ESTI-Richtlinie Nr. 248 ,Erdbebensicherheit der elekirischen
Energieverteilung in der Schweiz" wird eingehalten

X Ja []Nein
Erdbebenzone: 1, 2 3, [d3b

Bauwerksklasse (BWK): D 1I,  []1II

Zone 2, 3a/3b, BWK Ill: Zusatzblatt ausfiillen

7. Landschafts-, Natur- und Heimatschutz

Elektronische Adressen: Systematische Rechtssammiung
des Bundes, Geoportal des Bundes, kantonales GIS,
Umweltthemen des Bundesamtes fiir Umwelt BAFU (u.a.
Thema Umweltrecht), BAFU-Richtlinie UVP-Handbuch

*= siehe http://s.geo.admin.ch/631ee452d8

*BLN (Landschaft und Naturdenkmaler) []Ja [X] Nein
* Moorlandschaft [JJa [X] Nein
* Schiitzenswerte Ortsbilder (ISOS), geschichtliche
Statten, Natur- oder Kulturdenkmaler ~ []Ja [X] Nein
Kantonales Landschaftsschutzgebiet [JJa [X] Nein
Kommunales Landschaftsschutzgebiet  []Ja [X] Nein

* Auengebiet [JJa [X] Nein
* Trockenwiese oder —weide [JJa X Nein
* Hoch- oder Ubergangsmoor []Ja [X] Nein
* Flachmoor [JJa [X] Nein
* Amphibienlaichgebiet [JJa X Nein
* Wasser- und Zugvogelreservat [JJa [X] Nein
* Jagdbanngebiet [JJa X Nein
* Park nach Parkeverordnung []Ja [X Nein
Kantonales Naturschutzgebiet [JJa [X] Nein
Kommunales Naturschutzgebiet [1Ja [X Nein

Schutzwiirdige Biotope nach Art. 18 NHG []Ja [X] Nein

8. Betroffene Infrastrukturanlagen

Schwachstromanlagen nach Art. 3 VPeA [JJa X Nein
Falls ja, sind Schutzmassnahmen nétig?
[INein [] Ja, welche?

Bahnen

(Annaherung, Erdungssysteme, etc.) [JJa [X Nein
Nationalstrassen [JJa X Nein
Kantonsstrassen []Ja Nein
Gemeindestrassen [JJa X Nein
Auswirkung auf Fuss-

und Wanderwege/Velorouten [JJya X Nein
* Historischer Verkehrsweg IVS [Ja Nein
Rohrleitungsanlagen (> 5 bar) [JJa [X] Nein
Ex-Zone (Tank-/Gasanlage, etc.) [JJa X Nein
Offentlicher Grund [JJa X Nein

Falls andere, welche?

Aufbruch des offentlichen Grundes
Zustimmung liegt vor: X nicht notwendig []Ja [] Nein

Schriftliches Einverstandnis vorhanden
Kantonale Behdrde X nicht notwendig []Ja [] Nein

Fruchtfolgeflachen []Ja [X]Nein | Kommunale Behérde nicht notwendig []Ja [_]Nein
Werkeigentiimer (z.B. Briicken, eingedolte
Wald Gewasser, Meliorationsleitungen) [X] nicht notwendig []Ja [] Nein
Kant. Waldabstand eingehalten X Ja []Nein | Betroffene (Grundeigentiimer,
Rodung notwendig [JJa [X]Nein | Pachter, Mieter) [ nicht notwendig [X] Ja [ Nein
Nachteilige Nutzung:
- Niederhaltung notwendig [(JJa XINein | Dienstbarkeiten
- Nichtforstliche Kleinbaute [JJa [XINein | Alle Zustimmungen/Berechtigungen fiir Eingriff
in fremdes Eigentum liegen vor X Ja []Nein
Falls nein, wurden die persénlichen Anzeigen
(Art. 16e EleG) zugestellt? [JJa [INein
9. Spezielle Kriterien
Bestehende Gebéude [1Ja Nein

Liegt Projekt ausserhalb Bauzone oder ist eine der folgenden Fragen mit Ja beantwortet: Zusatzblatt ausfiillen

Das Projekt liegt geméss kommunalem Zonenplan

[] ausserhalb Bauzone  [X] in Bauzone

Annaherung an Bauverbotszone (OREB-Kataster / Anhang 1 GeolV) [JJa X Nein

Gefahrdetes Gebiet gemass kantonaler Gefahrenkarte

[1Ja X Nein

Belasteter Standort (Altlasten inkl. Flachen, wo die abschliessende Bewertung noch aussteht

und in Bearbeitung ist) geméss Online-Kataster von Kantonen und Bundesstellen []Ja Nein
Die Anlage halt die Starkstrom-, Leitungs- und NIS-Verordnung ein X Ja [ Nein

Wenn eine Ausnahmebewilligung notwendig ist, begriindetes Gesuch beilegen.

\/ersinn 01 03 18/Kn
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10. Bemerkungen

11. Erstellungskosten (siehe Wegleitung zur Schatzung) CHF  45'000.00

Dieses Formular wurde als Checkliste vollstandig ausgefiillt und alle relevanten Fragen wurden beantwortet  [X]Ja ~ [[] Nein
Die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben bestatigt:

Datum: 15.09.2017

Untérschrift Maik Kiinzli

Beilagen (Schemata, Situationsplan, Baugesuchsunterlagen, Magnetfeldberechnungen, Zusatzblatt etc. geméass ESTI-Richtlinie
Nr. 235.0400

Version 01.03.16/Kp



Detail 1:200

Dachrand
ringsum 5cm

TS Inwil-Unter Pfaffwil 6

Situation  Koord: 2671766/1220406
KA.Fora.2218

S
Sofern nichts anderes vermerkt, gelten alle Masse in m!
Massstab | Gezeichnet | 14.08.17 | TaKe
1500 | Gepruft | 22,0817 | KueM
1:200 .
Format ormgepr.
AL Gesehen

Anderung | a

Datum

Visum

Centralschweizerische Kraftwerke AG
Taschmattstrasse & 6015 Luzern
Postfach 6002 Luzern 0412495111

200 099 737-01
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Anderung a

f Ersetzt durch

Datum

Ersatz fir

Visum

CAD_MFile P: 200/099/09973702

20-kV-Elektroschema

TS Inwil-Unter Pfaffwil 6

TST 6685

Massstab | Gezeichnet| 14.08.17 | TaKe
Gepriift 22.08.17 | KueM
= Normgepr.
KA.Fora.2218 Gesehen

Centralschweizerische Kraftwerke AG
Taschmattstrasse & 6015 Luzern
Postfach 6002 Luzern 0412495111

200 099 737-02
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Trafowechsel: Dach demontierbar
(@ Trafo-Primaranschlisse Seite TS-Aussenwand,
Winkel-Trafo-MS-Steckanschlisse, berihrungssicher
3 Trafo Sekundaranschlisse Seite TS Mitte,
Gerade Trafo-NS-Abgangsklemmen, beriihrungssicher
®  NSV-12, Einspeisung Mitte unten
®  Verbindungskabel Trafo - NSV: Tx(1x240 mm?)
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PV-Vorlage Nr. S - 1 7 1 6 3, 5 . 1

Standortdatenblatt
far

Transformatorenstation
(Detailangaben)

Betriebsinhaber Centralschweizerische Kraftwerke AG
Taschmattstrasse 4
Postfach
6015 Luzern

ausgefiihrt durch CKW AG Luzern

Allgemeines

Seit dem 1. Februar 2000 ist die Verordnung (iber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
(SR 814.710; NISV) in Kraft. Darin sind Immissionsgrenzwerte und zur vorsorglichen Emissions-
begrenzung auch Anlagegrenzwerte festgelegt worden. Die Immissionsgrenzwerte (IGW) mis-
sen Uberall eingehalten werden, wo sich Menschen aufhalten kénnen. Die Anlagegrenzwerte
(AGW) missen bei Hochspannungsanlagen, wie Kabel- und Freileitungen, Transformatorenstati-
onen, Unterwerke und Eisenbahnen an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten
werden. Als Orte mit empfindlicher Nutzung gelten beispielsweise; Radume wie Wohnungen, Bi-
ros, Schulrdume und Patientenzimmer.

Die Immissions- und Anlagegrenzwerte gelten nicht fur Emissionen, die von Anlagen in einem
Betrieb stammen und auf das Betriebspersonal einwirken. Dort haben die arbeitshygienischen
Grenzwerte fir physikalische Einwirkungen der SUVA (SUVA 1903.d) Giltigkeit.

Grenzwerte f B - Feld Anwendung

Immissionsgrenzwert (IGW) 50Hz 100uT wo sich Menschen aufhalten kénnen
Anlagegrenzwert (AGW) 50Hz TuT an Orten mit empfindlicher Nutzung
SUVA /ICNIRP 50Hz 500uT an betriebseigenen Arbeitsplatzen

08-2013/rf, nstsd - 1/3-




Technische Daten

Transformatorenstation

Anlage
Standort (Koordinate LV95)
Disposition + Grundriss

Situation

Anlagekomponenten
MS-Schaltanlage

NS-Verteilung
Einspeisung/Abgange

Transformator/en

Kabel/Stromschiene

MS-Kabel
(Ring-/Stichkabel)

MS-Kabel

NS-Kabel Trafo
Verlegung

Trafo

Transformatorenstation ,Unter Pfaffwil 6“
Inwil (2671766 / 1220406)
200 099 737-00

Katasterauszug 1 : 500

ALSTOM FBA 3001

NSV-12

X Oel [l Giessharz
Typ 1

630 kVA 4 % uk

20 kV / 420V 909.3 A

240 mm?

X Einleiterkabel [] Dreileiterkabel
50 mm?

240 mm?

[] Flach nebeneinander
[] Leiterbiindel pro Phase

[] Leiterbiindel punktsymetrisch
[ ] 3er-Bundel L1, L2, L3
Xl 4er-Biindel L1, L2, L3, PEN

Stromschienen Culxbmm Mittlerer Abstand mm
Belastung

XI Transformatoren mit Nennleistung

[] Reduziert auf A Begriindung

[] Annahme MS-Ringkabelstrom (geméass Schutzeinstellung) A

1. Stéarkste Felder an dem fiir Menschen zuganglichen Ort
(Immissionsgrenzwert; IGW, 100 uT)

XI Ausserhalb der Transformatorenstation < 100 uT, NISV eingehalten
(Als innerhalb gilt eine Ausdehnung bis max. 20 cm von der Begrenzungsflache (Wand,
Decke, Boden) entfernt)

X Aus den beiliegenden Isolinien ersichtlich, NISV eingehalten

[] Genaue Beschreibung mit Distanzangabe, NISV eingehalten
Beschreibung

[ INISV nicht eingehalten

| Massnahmen: |

-2/3 -



2. Orte mit empfindlicher Nutzung
(Anlagegrenzwert; AGW, 1 uT)

X Ausden beiliegenden Isolinien ersichtlich, NISV eingehalten
XI Genaue Beschreibung der drei Orte, an denen die Felder am stérksten ist mit Dis-
tanzangabe:

a) > 21 m; Assek. Nr. 46 (Wohnhaus)

b) > 52 m; Assek. Nr. 48 (Wohnhaus mit Anbau)

c) > 53 m; Assek. Nr. 45 (Wohnhaus und Scheune)

X NISV eingehalten

[] NISV nicht eingehalten

[ Massnahmen: |

3. Mehr als drei Orte mit empfindlicher Nutzung, an denen der Anlagegrenzwert nach An-
hang 1 NISV liberschritten ist

X| Keine vorhanden
[] Siehe beiliegende Liste
[] Genaue Bezeichnung

Beilagen
[l Grundriss mit Anlagendisposition der Transformatorenstation
[] Situation, Katasterauszug 1 : 500
[] Liste mit Angaben der Orte, an welchem der AGW Uberschritten ist
X Isolinienbilder der magnetischen Flussdichte B in uT, 0.45m ab Boden TS
X Isolinienbilder der magnetischen Flussdichte B in uT, 0.90m ab Boden TS
X Isolinienbilder der magnetischen Flussdichte B in uT, 1.55m ab Boden TS
[] Begriindung der Uberschreitung des AGW
] Sanierungsmassnahme
Xl Isolinienbilder 100 und 1 uT
Die Richtigkeit der Angaben bestétigt: Centralschweizerische Kraftwerke AG
7 A7
Luzern 05.09.2017 /W
Ort: Datum Fviyﬁa/Unterschrift

-3/3 -



TS Inwil-Unter Pfaffwil 6
Schnitt (xy) 0.45 m Uber Stationenboden (Beton), Trafo 630 kVA

Y-Position [m] B [uT]
RMS 0.00 1.0 100
55
: e
4/
e
//

o
<

4
Q / G i 3 \

4 fro aragen mit K'_eller und Veloraumen \

= ‘k (kein OMEN)
3 T 2

) |

/ |
Q : /
. v ]

I/ /
o |
3 | i £
3 \ Ao
\ \\ P
\ .0
5 \ g ! ,//
: | = 1
;\\ \\0\‘\_//
10
3.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
-6.0 X-Position [m] Z[m]=-0.450 f[Hz] =50 14.0

20170904 _KAL_NISVBER.GEO

05.09.2017 10:16:48




TS Inwil-Unter Pfaffwil 6
Schnitt (xy) 0.90 m Uber Stationenboden (Beton), Trafo 630 kVA
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TS Inwil-Unter Pfaffwil 6
Schnitt (xy) 1.55 m Uber Stationenboden (Beton), Trafo 630 kVA
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TS Inwil-Unter Pfaffwil 6
Schnitt (xy) 0.90 m Uber Stationenboden (Beton) als Ubersicht, Trafo 630 kVA
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Gemeinde Inwil -
) Centralschweizerische Kraftwerke AG
TS Unter Pfaffwil 6 (geplant) Rathausen |

6032 Emmen
Fotomontage




Gemeinde Inwil

TS Unter Pfaffwil 6 (geplant) | Gesehen | o

Centralschweizerische Kraftwerke AG

6032 Emmen
Fofomontage




